
  

                                                                         

КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМЫ СПЛИТ
CЕРИЯ – EXPERT API    

(озонобезпасный фреон R410) 

МОДЕЛИ: 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Пожалуйста, внимательно изучите данное
руководство перед началом работы. 

GX-07AP
GX-09AP
GX-12AP
GX-18AP
GX-24AP
GX-30AP



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Штепсель питания
должен быть плотно
вставлен в розетку.

го требования может
привести к поражению
электрическим током,

жара.

Во время работы
не вынимайте штепсель

соблюдение данного

ктрическим током или
возникновению  пожара.

ся причиной пожара.

Не направляйте
холодный воздушный

да времени. Это может
привести к ухудшению
физического состояния

вьем.

При появлении
признаков горения или мостоятельно чинить

правностям.

He применяйте
удлинители силовых
линий и не используйте
розетку для одновре-
менного питания
другой электрической
аппаратуры. Это может
привести к поражению
электрическим током и
возникнове-
нию пожара

руйте кондиционер с
мокрыми руками.

Это может привести к

ким током.

ховыпускное отверстия.
Это может быть опасно.

    МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

пании TOSOT.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

He используйте

ного предохранителя

кам или пожару.

О б я з а т е л ь н о
вынимайте штепсель из

духа.

При проведении
чистки необходимо

диционера и отключить
подачу питания.

В противном случае
возможно поражение
электрическим током.

Убедитесь в том,

ки блока достаточно
прочна. В противном

ющееся нанесением
травм и т.п.

тесь на верхнюю часть
наружного блока.

Падение наружного

ным.

вайте воздухозаборное

верстия наружного и
внутреннего блоков.

ционера и привести к
нарушению его работы.

Не вытаскивайте
штепсель питания из

бель питания.
Это может привести к

пожару и поражению
электрическим током.

Не размещайте

ром воздуха.

вести к недостаточной
производительности

т е л ь н о г о
прибора.

He допускайте
размещения рядом с
блоками горючих
смесей и распылителей.

Существует опасность
воспламенения.

Провод

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

   УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



Описание пульта дистанционного управления 

Название и функции кнопок на пульте управления
Внимание:

• Данный пульт унифицирован для различных типов кондиционеров. 
• Кнопки пульта управления, не описанные в инструкции, не используются в

кондиционерах данного типа. 
• Нажатие кнопок, не описанных в инструкции, не будет влиять на работу

кондиционера. 

  

Кнопка LIGHT
Вкл/выкл подсветки дисплея 

Кнопка TIMER (ТАЙМЕР) 

При работающем кондиционере
используйте данную кнопку для
отключения кондиционера по
таймеру. При отключенном
кондиционере используйте
данную кнопку для включения
кондиционера по таймеру. Для
этого необходимо сначала нажать
кнопку TIMER затем при
помощи нажатия кнопок +/-
установить необходимое время в
диапазоне от 0,5 до 24 часов
(интервал 0,5 часа) и
зафиксировать данное время
путем повторного нажатия
кнопки TIMER 

Кнопка SLEEP (СОН) 
Данная кнопка нажимается для
установки режима СОН. 
(См более подробное описание
ниже) 

Кнопка TURBO
Форсированное охлаждение/нагрев. 

Кнопка SWING (горизонт. 
жалюзи)
Кнопка TEMP

Не реализованы в данной модели
кондиционера. 

Кнопка X-FAN
Функция самоочистки 

Кнопка HEALTH/SAVE

Не реализована в данной модели 



Описание пульта дистанционного управления 

Название и функции кнопок на пульте управления 

Внимание:

• Убедитесь, что не существует препятствий между пультом управления и приемником
инфракрасного излучения внутреннего блока. 

• Радиус действия пульта дистанционного управления составляет десять метров. 
• Прием команды с пульта дистанционного управления сопровождается звуковым

сигналом. 
• Предохраняйте пульт управления от ударов. 
• Не допускайте попадания жидкости в пульт управления, а также предохраняйте от

воздействия прямых солнечных лучей и других источников тепла. 
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

 Панель индикации

Рис. 5.2
Таблица 5.1

Внимание!

Отсутствие комментариев к некоторым знакам и надписям на экране свиде-
тельствует об отсутствии соответствующих функций в кондиционере.

Скорость вентилятораФункция I feel

Режим 
работы

Режим индикации

auto режим 

охлаждение cool 

осушение dry 

вентиляция fan 

нагрев heat

Передача сигнала

Режим Turbo

Поддержание 8°С

Индикация температуры

Индикация таймера и 
времени

Блокировка кнопок

Заданная температура

Температура снаружи помещения

Температура внутри помещения

Режим sleep

Подсветка панели

Часы TIMER ON / TIMER OFF

Режим качания 
горизонтальных 
жалюзи

Кнопка Комментарии

1 ON/OFF 

(ВКЛ/ВЫКЛ)

Нажмите  кнопку ON/OFF для включения или выключения 

кондицио нера. При включении кондиционера на ЖК-дисплее 

внутренн его блока знак индикации  горит зеленым цветом.

2 Кнопки 

«+» «–»

Нажатие м кнопок «+» «–» увеличивается или уменьшается 

соответс твенно значение задаваемой температуры воздуха 

внутри п омещения. Если нажать и удерживать одну из кнопок в 

течение 2 сек., т о значение температуры быстро меняется. Зна-

чение температу ры отображается в градусах Цельсия (°С) или 

Фаренгейта (°F). Переключение шкалы Цельсия в шкалу Фарен-

гейта и наоборот осуществляется одновременным нажатием 

кнопок «–» и «MODE» в режиме OFF. Кнопки служат также для 

изменения значения времени в режимах CLOCK и TIMER.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

3 MODE 

(Режим работы)

Нажатием кнопки выбирается режим работы в следующей 

последовательности: AUTO (Автоматический), COOL (Охлажде-

ние), DRY (Осушение), Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор).  

На дисплее пульта высвечиваются соответствующие знаки 

индикации режимов: 

 — AUTO    — Heat    — Cool    — Fan   — Dry 

(В кондиционерах работающих только на холод режим нагрева 

отсутствует).

4 FAN 

(Вентилятор)

Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора меняется в сле-

дующей последовательности: Auto  Низкая  Средняя  Вы-

сокая. На дисплее высвечивается соответствующая индикация 

скорости вентилятора: Auto   — Низкая   — Средняя  

  — Высокая. В режиме Auto скорость вентилятора задается 

автоматически в зависимости от температуры окружающег 

овоздуха.

5 Режим качания 

и угол поворота 

жалюзи

Каждым нажатием кнопки угол поворота и режим качания жа-

люзи меняется в следующей последовательности: 

В режимах угол поворота для каждого направления потока оди-

наковый в независимости от направления воздушного потока. 

Режим качания включает в себя весь угол обдува. Если нажать 

на кнопку и удерживать в течение 2 сек. жалюзи начнут качать-

ся, затем если кнопку отпустить положение жалюзи зафикси-

руется в выбранном положении. Также в режиме покачивания 

нажатием кнопки более 2 сек. фиксируется необходимый угол 

поворота жалюзи.

6 I FEEL (Опция) Нажатием кнопки включается функция I FEEL. При включении 

данной функции значение заданной температуры окружающего 

воздуха будет определяться местоположением дистанцион-

ного ИК-пульта. Каждые 10 мин. с пульта на внутренний блок 

посылается сигнал подтверждения. В случае если сигнал не 

будет получен, кондиционер начинает работать в соответствии 

с датчиком температуры, установленным во внутреннем блоке.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

7 SLEEP 

(Сон)

Попеременным нажатием кнопки включается и выключается 

функция SLEEP (Сон). На дисплее пульта высвечивается знак

При включенной функции возможна установка режима охлаж-

дения или нагрева. В режимах FAN (Вентилятор) и AUTO функ-

ция SLEEP недоступна. Режим SLEEP (Сон) выключается после 

выключения кондиционера. Подробнее см. раздел 5.

8 TEMP 

(Температура)

(Опция)

Последовательным нажатием кнопки выбирается режим инди-

кации температуры на ЖК-дисплее внутреннего блока:  

  — заданная температура    — температура внутри поме-

щения   — температура снаружи помещения  *  отсут-

ствие индикации. * — индикация темп, снаружи присутствует не 

во всех моделях. В любом из выбранных режимов кнопками «+» 

и «–»возможно изменение значение заданной температуры.

9 CLOCK (ЧАСЫ) Нажмите кнопку для установки времени часов, на дисплее 

начнет мигать знак  . На момент мигания знака    в течение 

5 сек. необходимо начать установку значения времени кноп-

ками «+» и «–». Если нажать и удерживать кнопку более двух 

минут, то значение времени будет изменяться каждые 0,5 сек. 

на 1 значение. После установки времени нажмите кнопку 

CLOCK повторно для подтверждения. Знак индикации переста-

нет мигать. Знак индикации   высвечивается на дисплее после 

подачи электропитания. В зоне индикации часов высвечивается 

текущее время либо значение времени таймера в зависимости 

от установок.

10 TIMER ON 

TIMER OFF

При нажатии на кнопку TIMER ON устанавливается функция 

включения кондиционера по таймеру. На дисплее пульта высве-

чивается время включения кондиционера по таймеру и мигает 

символ «ON». В этот момент кнопками «+» «–» установить вре-

мя таймера. Каждое нажатие кнопок «+» или «–» увеличивает 

и уменьшает значение времени таймера на 1 мин. Если нажать 

и удерживать одну из кнопок «+» или «–», то значение времени 

будет быстро меняться. После установки времени таймера для 

подтверждения необходимо нажать кнопку TIMER ON. Для от-

мены режима еще раз нажмите кнопку TIMER ON. При нажатии 

на кнопку TIMER OFF устанавливается функция выключения 

кондиционера по таймеру. Порядок установки аналогичен 

установки TIMER ON.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

11 TURBO Нажатием кнопки включается режим TURBO. При этом в режи-

ме COOL или HEAT вентилятор начинает вращаться с повышен-

ной скоростью относительно имеющихся режимов скоростей. 

На дисплее высвечивается знак   . При изменении режима 

скорости вентилятора режим TURBO автоматически выключа-

ется.

13 X-FAN /LIGHT 

(Самоочистка/

Подсветка)

Нажмите левую часть кнопку X-FAN в режимах COOL

(Охлаждение) или DRY (Осушение). На дисплее появится значок

__, и кондиционер продолжит осушать вентилятором

внутренний блок в течение следующих 10 минут, даже если вы

выключите блок с пульта управления. В режиме

энергосбережения эта функция не активна. Также она не

доступна в режимах

AUTO (Автоматический), FAN (Вентиляция), HEAT (Обогрев)./

При нажатии на правую сторону кнопки включается подсветка 

панели внутреннего блока. При повторном нажатии подсветка 

выключается.

12

(Холодная плазма)

Нажмите кнопку для активации режима холодная плазма .

Функция вентиляции в данной моделе не реализована.

При нажатии на кнопку в первый раз отобразится функция

вентиляции . Если нажать второй раз, то отобразятся оба

режима: и . Третье нажатие включает функцию холодная

плазма .



Описание режимов работы кондиционера 

Эксплуатация кондиционера в режиме Охлаждения. 

1. Вставьте вилку в розетку и/или включите автоматический выключатель на электрическом щитке. При
этом жалюзи внутреннего блока должны закрыться, если по какой-либо причине они не были закрыты
изначально. 

2. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления. При этом вентилятор внутреннего блока
включится; жалюзи откроются и либо остановятся в горизонтальном положении, либо начнут
автоматически качаться, если в поле индикации режима работы жалюзи на дисплее пульта управления 

отображается символ  SWING . 
3. Последовательными нажатиями кнопки MODE на пульте дистанционного управления установите рабочий

режим «Охлаждение». При этом  в поле индикации режима работы на дисплее пульта управления
отображается символ. 

4. Последовательными нажатиями кнопок « + » и « - » установите необходимую температуру на дисплее
пульта управления. Каждое нажатие на кнопку « + » увеличивает значение температуры на 1°С; каждое
нажатие на кнопку « - » уменьшает значение температуры на 1°С. Температуру можно задать в диапазоне
от 16°С до 30°С. 

5. Последовательными нажатиями кнопки FAN на пульте дистанционного управления выберите скорость
вращения вентилятора внутреннего блока.  При этом  в поле индикации скорости вращения вентилятора
на дисплее пульта управления будут поочередно появляться символы: 

AUTO FAN – скорость вентилятора устанавливается автоматически. Чем больше разница между заданной и
существующей температурами, тем выше скорость вентилятора. 

FAN 1 – низкая скорость вращения вентилятора. 

FAN 2  – средняя скорость вращения вентилятора. 

FAN 3 – высокая скорость вращения вентилятора. 

6. Выберите положение жалюзи. При нажатии кнопки SWING на пульте дистанционного управления
жалюзи начинают автоматически качаться. В поле индикации режима работы жалюзи на дисплее пульта
управления отображается символ SWING. Повторным нажатием кнопки SWING жалюзи фиксируются в
текущем положении, поле индикации режима работы жалюзи очищается. 

В режиме охлаждения рекомендуется устанавливать жалюзи в горизонтальном положении. 

Если комнатная температура выше заданной, включится наружный блок, и через 5 мин. кондиционер
начнет подавать в помещение холодный воздух. 
Когда комнатная температура достигнет заданного значения, наружный блок выключится. При этом
вентилятор внутреннего блока будет продолжать работать, перемешивая воздух в помещении без
изменения температуры. Когда комнатная температура снова превысит заданную, цикл повторится. 
При работе кондиционера в режиме охлаждения конденсат образуется во внутреннем блоке и отводится
по дренажному каналу либо в систему канализации, либо на улицу. 
После выключения кондиционера кнопкой ON/OFF все установки сохраняются. При повторном
включении кондиционер будет работать в том же режиме, что и до последнего отключения. 



Эксплуатация кондиционера в режиме Обогрева. 

1. Вставьте вилку в розетку и/или включите автоматический выключатель на электрическом щитке. При
этом жалюзи внутреннего блока должны закрыться, если по какой-либо причине они не были закрыты
изначально. 

2. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления. При этом жалюзи откроются и либо
остановятся в наклонном положении под углом 45°, либо начнут автоматически качаться, если в поле 
индикации режима работы жалюзи на дисплее пульта управления отображается символ SWING.  

3. Последовательными нажатиями кнопки MODE на пульте дистанционного управления установите рабочий
режим «Обогрев». При этом  в поле индикации режима работы на дисплее пульта управления
отображается символ. 

4. Последовательными нажатиями кнопок « + » и « - » установите необходимую температуру на дисплее
пульта управления. Каждое нажатие на кнопку « + » увеличивает значение температуры на 1°С; каждое
нажатие на кнопку « - » уменьшает значение температуры на 1°С. Температуру можно задать в диапазоне
от 16°С до 30°С. 

5. Последовательными нажатиями кнопки FAN на пульте дистанционного управления выберите скорость
вращения вентилятора внутреннего блока.  При этом  в поле индикации скорости вращения вентилятора
на дисплее пульта управления будут поочередно появляться символы: 

AUTO FAN – скорость вентилятора устанавливается автоматически. Чем больше разница между заданной и
существующей температурами, тем выше скорость вентилятора. 

FAN 1 – низкая скорость вращения вентилятора. 

FAN 2  – средняя скорость вращения вентилятора. 

FAN 3 – высокая скорость вращения вентилятора. 

6. Выберите положение жалюзи. При нажатии кнопки SWING на пульте дистанционного управления
жалюзи начинают автоматически качаться. В поле индикации режима работы жалюзи на дисплее пульта
управления отображается символ SWING. Повторным нажатием кнопки SWING жалюзи фиксируются в
текущем положении, поле индикации режима работы жалюзи очищается. 

Если комнатная температура ниже заданной, то через 3 мин.  включится наружный блок, а через 8 мин. 
включится вентилятор внутреннего блока и кондиционер начнет подавать в помещение теплый воздух. 
Когда комнатная температура достигнет заданного значения, наружный блок выключится. При этом
вентилятор внутреннего блока будет продолжать работать, перемешивая воздух в помещении без
подогрева. Когда комнатная температура снова станет ниже заданной, цикл повторится. 
При работе кондиционера в режиме обогрева теплообменник наружного блока периодически обмерзает 
(покрывается инеем). Для очистки теплообменника от изморози  автоматически включается режим
размораживания. При этом останавливаются вентиляторы внутреннего и наружного блоков.  Может
наблюдаться образование пара и выделение воды из наружного блока. Процедура размораживания длится
5 мин., после чего кондиционер возобновляет работу в режиме обогрева. 
После выключения кондиционера кнопкой ON/OFF все установки сохраняются. При повторном
включении кондиционер будет работать в том же режиме, что и до последнего отключения. 



                                                                                                                                                                         

Эксплуатация кондиционера в режиме Осушения. 

1. Вставьте вилку в розетку и/или включите автоматический выключатель на электрическом щитке. При
этом жалюзи внутреннего блока должны закрыться, если по какой-либо причине они не были закрыты
изначально. 

2. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления. При этом вентилятор внутреннего блока
включится; жалюзи откроются и либо остановятся в горизонтальном положении, либо начнут
автоматически качаться, если в поле индикации режима работы жалюзи на дисплее пульта управления
отображается символ SWING. 

3. Последовательными нажатиями кнопки MODE на пульте дистанционного управления установите рабочий
режим «Осушение». При этом  в поле индикации режима работы на дисплее пульта управления
отображается символ. 

4. Последовательными нажатиями кнопок « + » и « - » установите необходимую температуру на дисплее
пульта управления. Каждое нажатие на кнопку « + » увеличивает значение температуры на 1°С; каждое
нажатие на кнопку « - » уменьшает значение температуры на 1°С. Температуру можно задать в диапазоне
от 16°С до 30°С. 

5. Последовательными нажатиями кнопки FAN на пульте дистанционного управления выберите скорость
вращения вентилятора внутреннего блока.  При этом  в поле индикации скорости вращения вентилятора
на дисплее пульта управления будут поочередно появляться символы: 

AUTO FAN – скорость вентилятора устанавливается автоматически. Чем больше разница между заданной и
существующей температурами, тем выше скорость вентилятора. 

FAN 1 – низкая скорость вращения вентилятора. 

FAN 2  – средняя скорость вращения вентилятора. 

FAN 3 – высокая скорость вращения вентилятора. 

6. Выберите положение жалюзи. При нажатии кнопки SWING на пульте дистанционного управления
жалюзи начинают автоматически качаться. В поле индикации режима работы жалюзи на дисплее пульта
управления  отображается символ SWING. Повторным нажатием кнопки SWING жалюзи фиксируются в
текущем положении, поле индикации режима работы жалюзи очищается. 
Если комнатная температура выше заданной, то кондиционер включает режим охлаждения. В режиме
охлаждения осушение воздуха происходит автоматически параллельно с основными функциями. 
Если комнатная температура находится в диапазоне ± 20С от заданной, кондиционер включает режим
осушения. Вентилятор внутреннего блока включается на минимальной скорости и периодически на
несколько минут автоматически включается режим охлаждения. При этом происходит конденсация влаги
и осушение воздуха.  
При работе кондиционера в режиме осушения конденсат образуется во внутреннем блоке и отводится по
дренажному каналу либо в систему канализации, либо на улицу. 
После выключения кондиционера кнопкой ON/OFF все установки сохраняются. При повторном
включении кондиционер будет работать в том же режиме, что и до последнего отключения. 

Эксплуатация кондиционера в режиме ABTO. 
1. Вставьте вилку в розетку и/или включите автоматический выключатель на электрическом щитке. При

этом жалюзи внутреннего блока должны закрыться, если по какой-либо причине они не были закрыты
изначально. 

2. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления. При этом вентилятор внутреннего блока
включится. 

3. Последовательными нажатиями кнопки MODE на пульте дистанционного управления установите рабочий
режим «АВТО». При этом  в поле индикации режима работы на дисплее пульта управления отображается
символ. 

В режиме АВТО микрокомпьютер автоматически устанавливает оптимальный рабочий режим.  
Если температура в помещении ниже 200 С, кондиционер включит режим обогрева. Если температура 
в помещении выше 25 0С, кондиционер включит режим охлаждения. Если температура находится в
диапазоне 20-25 0С кондиционер работает в режиме вентиляции. 



Эксплуатация кондиционера в режиме Вентиляции. 

1. Вставьте вилку в розетку и/или включите автоматический выключатель на электрическом щитке. При
этом жалюзи внутреннего блока должны закрыться, если по какой-либо причине они не были закрыты
изначально. 

2. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления. При этом вентилятор внутреннего блока
включится. 

3. Последовательными нажатиями кнопки MODE на пульте дистанционного управления установите рабочий
режим «Вентиляция». При этом  в поле индикации режима работы на дисплее пульта управления
отображается символ. 

4. Последовательными нажатиями кнопки FAN на пульте дистанционного управления выберите скорость
вращения вентилятора внутреннего блока.  При этом  в поле индикации скорости вращения вентилятора
на дисплее пульта управления будут поочередно появляться символы: 

AUTO FAN – скорость вентилятора устанавливается автоматически. Чем больше разница между заданной и
существующей температурами, тем выше скорость вентилятора. 

FAN 1 – низкая скорость вращения вентилятора. 

FAN 2  – средняя скорость вращения вентилятора. 

FAN 3 – высокая скорость вращения вентилятора. 
5. Выберите положение жалюзи. При нажатии кнопки SWING на пульте дистанционного управления

жалюзи начинают автоматически качаться. В поле индикации режима работы жалюзи на дисплее пульта
управления отображается символ SWING. Повторным нажатием кнопки SWING жалюзи фиксируются в
текущем положении, поле индикации режима работы жалюзи очищается. 

 В режиме вентиляции вентилятор внутреннего блока кондиционера перемешивает воздух в
помещении без изменения его температуры. Наружный блок кондиционера при этом не включается. 

Эксплуатация кондиционера в режиме Сон. 
1. Вставьте вилку в розетку и/или включите автоматический выключатель на электрическом щитке. При

этом жалюзи внутреннего блока должны закрыться, если по какой-либо причине они не были закрыты
изначально. 

2. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления. При этом вентилятор внутреннего блока
включится. 

3. Последовательными нажатиями кнопки MODE на пульте дистанционного управления выберите рабочий
режим. 

4. Последовательными нажатиями кнопок « + » и « - » установите необходимую температуру на дисплее
пульта управления. Каждое нажатие на кнопку « + » увеличивает значение температуры на 1°С; каждое
нажатие на кнопку « - » уменьшает значение температуры на 1°С. Температуру можно задать в диапазоне
от 16°С до 30°С. 

5. Последовательными нажатиями кнопки FAN на пульте дистанционного управления выберите скорость
вращения вентилятора внутреннего блока.  При этом  в поле индикации скорости вращения вентилятора
на дисплее пульта управления будут поочередно появляться символы: 

AUTO FAN – скорость вентилятора устанавливается автоматически. Чем больше разница между заданной и
существующей температурами, тем выше скорость вентилятора. 

FAN 1 – низкая скорость вращения вентилятора. 

FAN 2  – средняя скорость вращения вентилятора. 

FAN 3 – высокая скорость вращения вентилятора. 
6. Выберите положение жалюзи. При нажатии кнопки SWING на пульте дистанционного управления

жалюзи начинают автоматически качаться. В поле индикации режима работы жалюзи на дисплее пульта
управления отображается символ SWING. Повторным нажатием кнопки SWING жалюзи фиксируются в
текущем положении, поле индикации режима работы жалюзи очищается. 

7. Нажатием кнопки SLEEP установите режим «Сон». При этом  в поле индикации режима на дисплее
пульта управления отображается символ SLEEP. 



Порядок работы кондиционера в различных
режимах 

•В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью ±1°С 
•Если заданная температура в режиме охлаждения ниже температуры окружающего воздуха более чем на 1°С — 
кондиционер не включится. 
•Если заданная температура в режиме нагрева выше температуры окружающего воздуха более чем на 1°С — 
кондиционер не включится. 
•В режиме AUTO температура не регулируется вручную, кондиционер автоматически поддерживает комфортную
температуру 23±2°С. Если температура плюс 20°С кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. 
При температуре плюс 26°С кондиционер включится в режим охлаждения  
•В режиме осушения (DRY) кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью ±2°С. Если при
включении кондиционера температура в помещении выше заданной более чем на 2°С, то кондиционер будет
работать в режиме охлаждения. 
•При достижении температуры ниже заданной более чем на 2°С компрессор и вентилятор наружного блока
прекращают работу, вентилятор внутреннего блока вращается с низкой скоростью. 
•В режиме "Сон" при работе на охлаждение после первого часа работы заданная температура автоматически
повышается на 1°С, после второго часа еще на 1°С. Далее заданная температура остается без изменения. 
•В режиме "Сон" при работе на нагрев после первого часа работы заданная температура автоматически
понижается на 1°С, после второго часа еще на 1°С.Далее заданная температура остается без изменения. 
В режиме "Сон" функция TIMER не включается 

Дополнительные функции 

Функция X-FAN (Самоочистка) 
ФункцияX-FAN (самоочистка) необходима для удаления влаги с поверхности испарителя и внутренних полостей
блока. Удаление влаги предотвращает появление и рост бактерий внутри блока. 
При включенной функции самоочистки после выключения кнопкой ON/OFF из режима COOL или DRY 
вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скорости в течение 10 мин. Работу вентилятора в режиме
"X-FAN" можно принудительно остановить нажатием кнопки X-FAN. 
Если функция отключена, то после выключения кнопкой ON/OFF из режима COOL или DRY вентилятор
внутреннего блока работать не будет. 
Режим работы кондиционера AUTO 
В режиме AUTO кондиционер в зависимости от температуры воздуха в помещении автоматически начинает
работать в режиме охлаждения или нагрева, создавая комфортные условия для пользователя 
Режим TURBO 
В режиме TURBO вентилятор внутреннего блока вращается на сверхвысокой скорости в режиме нагрева или
охлаждения, создавая интенсивный воздушный 
Блокировка кнопок пульта. 
Если пульт управления находится в состоянии ВКЛ., 
то при одновременном нажатии кнопок «+» и «–» блокируются все кнопки пульта управления. На дисплее 
высвечивается знак «». Для снятия блокировки необходи-мо кнопки «+» и «–» нажать повторно. 
Функция автоматического оттаивания внутреннего блока. 
В случае, если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внутреннего блока начинает 
обмерзать. При температуре на теплообменнике 0 °С автоматически включается функция автоматического 
оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливаются. На панели внутреннего 
блока мигает индикатор.
Функция энергосбережения Energy-Saving. (Опция) 
При одновременном нажатии кнопок TEMP и CLOCK включается функция энергосбережения Energy-Saving. На 
дисплее пульта загорается индикация «SE».
Функция «8 °С» (Опция) включается при одновременном нажатии кнопок TEMP и CLOCK в режиме 
нагрева. На дисплее загорается индикация «$». Функция «8 °С» предпола-гает автоматическое включение 
кондиционера в режиме нагрева в случае пониже-ния температуры в помещении до 8 °С.



Как вставлять батарейки 

В пульте управления кондиционера
применяются две батарейки 1,5В типа ААА 
• Для извлечения батареек, при замене, необходимо сдвинуть
крышку пульта управления в направлении стрелки  извлечь
батарейки и установить новые 
• Установите крышку пульта на место. 
• Не допускается использовать одновременно батарейку
выработавшую ресурс и новую, а также батарейки разных
типов. Срок службы батареек не более 1 года. 
• Если предполагается, что пульт не будет использоваться
долгое время необходимо извлечь батарейки. 

Если утерян пульт ДУ 

В случае утери или выхода из строя пульта ДУ возможно
включение/выключение кондиционера при помощи аварийного
переключателя для моделей до 5 кВт рис выше и рисвнизу для
моделей 5 и 6 кВт. 
• В моделях до 5 кВт при управлении с пультадиться в
положении «RUN». В случае утери пользователями пульта
режим AUTO. Режим TEST  включать не рекомендуется. 
Он применяется после монтажа для проверки работы
кондиционера. 

.



Рекомендации по эксплуатации 

При
регулировании
температуры
помните, что
переохлаждение
вредит здоровью.

Вынимайте вилку из
розетки, если вы не
используете
кондиционер в
течение длительного
времени. 

Вынимайте
батарейки из пульта
управления, если вы
не пользуетесь им
длительное время 

Не забывайте
вовремя
производить чистку
воздушных
фильтров. 

Регулярно
проветривайте
помещение, так как
кондиционер не
обеспечивает
поступления свежего
воздуха 

  

HEALTH/SAVE

X-FAN

X-FAN





Уход и техническое обслуживание. 
* Перед тем, как произвести чистку кондиционера, необходимо его выключить
и отключить от электрической сети!!! 
*  Не опрыскивайте в целях очистки внутренний и наружный блоки водой. 
*  Протирайте блоки мягкой сухой тряпкой или ветошью, слегка смоченной
водой или моющим средством. 

Очистка внешней панели

1. Потяните панель в направлении стрелок
для снятия внешней панели с блока.

кой, слегка смоченной водой или моющим
средством, после чего высушите панель в
темном месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для
промывки панели воду температурой выше
45° С, т.к. это может привести к деформации
панели или ее обесцвечиванию.

крепите внешнюю панель.

Очистка воздушных фильтров (Рекомендуется проводить раз в три недели)

1. Откройте внешнюю панель, возьмитесь за

подняв его, извлеките фильтр.

го высушить их в темном месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для
промывки фильтров воду температурой выше
45°С, т.к. это может привести к деформации
или обесцвечиванию.

Воздушный

фильтр

Паз



Уход и техническое обслуживание. 

3. Установка фильтров на место.

ращена на Вас.

Замена воздухоочистителя.

•Рекомендуется производить каждые шесть месяцев; запасные фильтры могут быть

1. Извлеките воздушные фильтры.
тров»)

2. Замена воздухоочистителя.
Извлеките воздухоочистительные фильтры и
поместите новые фильтры в кассету для
фильтров.

3. Вставьте фильтры на место.
(См. пункт третий «Очистка воздушных
фильтров»)

Подготовка к работе

1. Убедитесь в том, что воздуховыпускное и

рожены.
2. Убедитесь в правильности подключения
провода заземления.
3. При необходимости замените фильтры.

рейки.

Обслуживание после применения

1. Отключите напряжение питания.
2. Очистите фильтры и другие элементы.
3. Удалите пыль с внешнего блока.
4. Подкрасьте заржавевшие участки на

растания ржавчины.

Воздухоочиститель

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, берегите
руки у заостренных поверхностей.

приобретены в центре обслуживания TOSOT.



Устранение неисправностей. 

Проверьте следующие пункты, перед тем как обратиться в сервисный центр 
TOSOT, это поможет вам сэкономить время и деньги. 

Признаки.     Возможные причины. 

После включения
кондиционера
холодный/горячий воздух
не сразу поступает через
выпускное отверстие 

Кондиционер выходит на режим ~3 мин. 
после включения кондиционера в режиме
охлаждения и ~8 мин. в режиме обогрева.

Кондиционер впитывает запахи помещения, 
в котором он находится, и при включении
распространяет их. 

Посторонние запахи при
работе кондиционера 

Слышен звук текущей
жидкости во время
работы кондиционера. 

Это вызвано движением жидкого
хладагента внутри блока (не
является неисправностью) 

Появление тумана во
время работы в
режиме охлаждения. 

Воздух комнаты быстро охлаждается
холодным потоком воздуха, поэтому
это выглядит, как туман. 

Слышно потрескивание
блока во время запуска и
завершения работы
кондиционера. 

Происходит деформация пластика
из-за смены температуры (не
является неисправностью) 

Кондиционер
не работает. 

Отключена сеть питания. 
Отсоединен кабель. 

Работает таймер выключения. 

Холодо-(тепло-) 
производительность
недостаточна. 

Не установлена необходимая температура. 
Наличие препятствий воздушному потоку. 
Загрязнены воздушные фильтры. 
Загрязнен теплообменник наружного блока. 
Неправильно подобрана модель
кондиционера. 

Пульт управления
не работает. 

Превышено расстояние между пультом
управления и внутренним блоком. 
Сели батарейки в пульте управления. 
Есть преграды между пультом управления и
приемником сигнала. 

 



. 

Выявление неисправностей. 

Немедленно завершите все операции, вытяните вилку из розетки и сообщите в
сервисный центр TOSOT в следующих ситуациях: 

• Слышен необычный шум во
время работы кондиционера. 

• При частых срабатываниях
автоматического выключателя. 

• Запах гари при работе кондиционера. 

ВНИМАНИЕ! 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ
КОНДИЦИОНЕРА CЕРИИ DC INVERTER ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ: 

Напряжение питания, вольт 198-244 
Температура наружного воздуха (для режима охлаждения), 0С +18 - +48 
Температура наружного воздуха (для режима обогрева), 0С*  - 7 - +24 

Несоблюдение этих условий может ухудшить работу оборудования  
или привести к его поломке! 

Внимание: 
Для улучшения работы кондиционера компания производитель
рекомендует Вам, не реже одного-двух раз в год проводить Сервисное
техническое обслуживание кондиционера (весной-март,апрель до начала
сезона эксплуатации и осенью - сентябрь при переходе на обогрев
кондиционером) 
Заключите договор на Сервисное обслуживание с Авторизованным
дилером TOSOT, продавшим и установившим Ваш кондиционер. 



Размещение установки 

• Внутренний блок
1. Воздухоприемное и воздуховыпускное отверстие блоков не должны загромождаться, 
обеспечивая свободный доступ выходного воздушного потока во все области помещения. 
2. Место установки должно обеспечивать легкость соединения с наружным блоком. 
3. Место установки должно предусматривать удобный слив конденсационной воды. 
4. Избегайте размещения блоков вблизи тепловых источников, в условиях повышенной
влажности и наличия горючих газов. 
5. Место установки должно быть достаточно прочным и способным выдерживать полный вес
устройства с учетом его вибрации. 
6. Убедитесь в соответствии установки размерам, приведенным в установочном чертеже. 
7. Обеспечьте достаточное пространство для проведения операций технического обслуживания. 
8. Установка должна производиться на удалении более 1 м от другого электрического
оборудования, в частности, от телевизионной и аудиоаппаратуры и т.п. 
9. Место установки должно обеспечивать свободное снятие и очистку фильтра. 
10. Не допускайте непосредственной установки блоков в прачечных, банях, душевых, 
плавательных бассейнах. 
• Наружный блок
1. Выберите место установки, в котором шум и выходящий воздушный поток не будут
причинять неудобство. 
2. Место установки должно обеспечивать достаточную вентиляцию. 
3. Воздухоприемное и воздуховыпускное отверстие блоков не должны загромождаться. 
4. Место установки должно быть достаточно прочным и способным выдерживать полный вес
устройства с учетом его вибрации. 
5. В месте установки не должно быть опасности утечки горючих или агрессивных газов. 
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* Компания «Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai»  владелец ТМ TOSOT, постоянно работает
над улучшением своей продукции, поэтому информация приведенная в данном руководстве,
может быть изменена без предварительного уведомления потребителей.




